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По  поручению  руководства  МЧС  России  специалистами  института
рассмотрено Ваше обращение от 21.05.2023 № 34479365, поступившее в форме
электронного документа и зарегистрированное от 22.05.2023 № ГИ-7114.

По  существу  обращения  сообщаем,  что  в  соответствии  с  п.  3.1.10
СП 54.13330.2022  «Здания  жилые  многоквартирные.  Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003» отделение жилых секций друг от друга в зданиях
секционного типа должно предусматриваться стенами без проемов.

Таким  образом,  необходимость  устройства  противодымной  защиты
тамбур-шлюзов  по  п. 5.2.7  СП 4.13130.2013  «Системы  противопожарной
защиты.  Ограничение  распространения  пожара  на  объектах  защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должна
определяться отдельно для каждой секции, исходя из её высоты.
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