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По  поручению  руководства  МЧС  России  специалистами  института
рассмотрено Ваше обращение от 26.01.2023 № 34448442, поступившее в форме
электронного документа и зарегистрированное от 26.01.2023 № ГИ-1038.

По  существу  обращения  сообщаем,  что  в  соответствии  с  таблицей 1
п. 6.1.8  СП 506.1311500.2021  «Стоянки  автомобилей.  Требования  пожарной
безопасности»  пределы огнестойкости  противопожарных ворот,  отделяющих
помещения хранения автомобилей подземных стоянок от изолированных рамп,
при устройстве воздушных завес  из сопловых аппаратов должны составлять
EI 30.
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